
Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:48:32 °C

Ar1

Ar2

21,6

14,5
IR_31337.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Målinger °C
Ar1 Max 18,3

Min 13,4

Average 16,6

Ar2 Max 17,8

Min 14,2

Average 16,4

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Foto af trekant mod bygningen med vandret loft.

07-01-2016 08:48:32
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Tekstkommentarer



Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:48:58 °C

Ar1

20,6

13,9
IR_31339.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Målinger °C
Ar1 Max 18,2

Min 11,9

Average 16,5

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Kolde områder ... faconen på områderne tyder på skadedyr (kan 
dog væe dårlig isoleringsarbejde). 

07-01-2016 08:48:58
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:49:42 °C

Ar1

19,9

9,9
IR_31341.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Målinger °C
Ar1 Max 19,2

Min 14,7

Average 18,4

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Kuldebro her .... 

07-01-2016 08:49:42
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Tekstkommentarer



Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:51:06 °C

Ar1

21,0

18,3
IR_31343.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Målinger °C
Ar1 Max 20,0

Min 18,0

Average 19,4

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Mindre kuldebroer her ....

07-01-2016 08:51:06
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Tekstkommentarer



Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.

5/27

07-01-2016 08:52:05 °C

Li1

21,2

13,8
IR_31345.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Målinger °C
Li1 Max 19,4

Min 16,6

Average 17,9

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Her er der et noget koldt område.

07-01-2016 08:52:05

DC_31346.jpg

Tekstkommentarer



Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:53:00 °C

Sp1

Sp2

Sp3

20,7

16,7
IR_31347.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Målinger °C
Sp1 16,6

Sp2 18,2

Sp3 19,0

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Samme billede fra en lidt anden vinkel.

07-01-2016 08:53:00
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:53:23 °C
19,0

12,4
IR_31349.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Og her - tydelige markeringer.

07-01-2016 08:53:23
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:54:59 °C
19,3

11,2
IR_31351.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Tydelige aktiviteter her i væggen.

07-01-2016 08:54:59
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:55:38 °C
18,5

10,9
IR_31353.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Og det samme her.

07-01-2016 08:55:38
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:56:09 °C
22,1

15,3
IR_31355.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Og her....

07-01-2016 08:56:09
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Tekstkommentarer



Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:56:29 °C
19,3

12,4
IR_31357.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Også gange her ....

07-01-2016 08:56:29
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.

12/27

07-01-2016 08:57:29 °C
20,4

16,8
IR_31359.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Og her ...

07-01-2016 08:57:29
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:58:18 °C
20,1

17,1
IR_31361.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Lidt længere oppe ...

07-01-2016 08:58:18
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:59:14 °C
20,8

7,7
IR_31363.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Ikke noget synligt her ....

07-01-2016 08:59:14
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:59:28 °C
21,0

12,7
IR_31365.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Ej heller her ...

07-01-2016 08:59:28
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 08:59:47 °C
20,8

10,6
IR_31367.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Ej heller her....

07-01-2016 08:59:47
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 09:00:07 °C
21,0

12,7
IR_31369.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

07-01-2016 09:00:07
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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Ar1

Ar2

21,1

15,7
IR_31371.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Målinger °C
Ar1 Max 19,2

Min 16,4

Average 18,2

Ar2 Max 20,0

Min 15,7

Average 18,9

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Koldere områder er markeret.

07-01-2016 09:00:47
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 09:01:08 °C
20,4

17,5
IR_31373.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
En del kolde områder her ...

07-01-2016 09:01:08
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 09:02:30 °C

Ar1

19,0

8,5
IR_31375.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Målinger °C
Ar1 Max 18,2

Min 13,2

Average 16,1

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Koldt her på denne væg.

07-01-2016 09:02:30
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 09:03:13 °C
15,2

3,1
IR_31377.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Kuldebromønstre her ... efter dyreaktiviteter i hulmuren.

07-01-2016 09:03:13
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 09:03:53 °C
12,5

3,0
IR_31379.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Det samme her ....

07-01-2016 09:03:53
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 09:05:01 °C
22,6

11,9
IR_31381.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Og her ....

07-01-2016 09:05:01

DC_31382.jpg

Tekstkommentarer



Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 09:05:22 °C
59,8

-5,2
IR_31383.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Samme billede i andre farver.

07-01-2016 09:05:22
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.

25/27

07-01-2016 09:05:48 °C
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IR_31385.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Også tegn på aktiviteter her ...

07-01-2016 09:05:48
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 09:06:21 °C
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7,4
IR_31387.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Ike noget væsentligt her ...

07-01-2016 09:06:21
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Inspektionsrapport, Kærsangervej 14, 6950 Ringkøbing.
Udført 7. januar 2016. Inde var der ca. 21 - 22 grader. 
Ude var der -3 grader, samt svag vind fra ØSØ.
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07-01-2016 09:07:42 °C
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7,0
IR_31389.jpg ThermaCAM B-3… 377001351

Parametre
Emissivitet 0.95

Refl. temp. 21 °C

Afstand 4 m

Atmosfærisk temp. 21 °C

Ext. optik temp. 20 °C

Ext. optik trans. 1

Relativ fugtighed 45 %

Note
Et billede mere her ...

07-01-2016 09:07:42
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